
BELL
AREAL

KRIENS
Plansatz



Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal - Dachsituation
03.12.2021  
Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B



nicht unterbaubare Fläche 

492.3

494.5

491.0

490.6

491.0

493.4

Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal - EG
03.12.2021  
Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B



Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal - 1. OG
03.12.2021  
Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag



Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal - 2. OG
03.12.2021  
Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag



Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal - 3. OG
03.12.2021  
Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag



Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal - 4. OG
03.12.2021  
Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag



Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal - 5. OG
03.12.2021  
Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag



Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal - 6. OG
01.10.2021  
Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag



Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal - 7. OG
01.10.2021  
Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag



Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal - 8. OG
01.10.2021  
Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag



Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal - 9. OG
01.10.2021  
Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag



Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal - UG1
19.11.2021  

27 Auto PP

8 Mobilitäts PP.

11  Mobilitäts PP.

47 öffentlich, davon 6 Car-Sharing

35m
eingehalten

25 Auto PP

7 Mrd PP

52 Auto PP4 Mrd PP

Garagenbereich NordTotal:
106 Aut PP7 Mrd PP

4 Mobilitäts PP

Garagenbereich MitteTotal:
189 Aut PP18 Mrd PP

8 Mobilitäts PP

30 Auto PP14 Mrd PP

Wenden

58 Auto PP12 Mrd PP
2 Mobilitäts PP

42 Auto PP7 Mrd PP
11 Mobilitäts PP

65 Auto PP3 Mrd PP

Garagenbereich SüdTotal:
165 Aut PP22 Mrd PP

10 Mobilitäts PP

Wenden

Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag
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Bell Areal - UG2
19.11.2021  

Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag

60 Auto PP

54 Auto PP

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B



Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal

Brandschutzplan var B

Massstab: 1:500 | A1

Feuerwehrzufahrt

Stellfläche Feuerwehr

3

16m

Hauptzugang Feuerwehr

1

2

3

4

Hydrant

5 Feuerwehrzufahrt
FEU

7

6

Gebäudenummer

Gebäudehöhen

8

nicht befahrbar Fläche

Legende

9

Zusätzlicher Hydrant

5
.0

0

5
.0

0

7.605

5
.0

0

6
.4

9

5
.6

9

5
.0

0
5

9.61

1
3
.7

1

15.615

5
.0

0

6
.4

4

14.58

5
.0

2
5

5
.0

0

10.67

8
.0

0

8
.0

0

5.005

20.11

1
6
.8

6
5

5
.0

0
5

15.085

6.445
4.24

7
.6

7

11.175

3
.5

0

3
.5

0

3
.5

0

3.50

5.00

5.00

3
.5

0

9.815

10.685

19.70

14.65

10.28

1
1
.1

5
5

1
5
.5

5
5

8.85

1
2
.0

0

1
1
.8

0

1
4
.1

5
5

1
0
.9

9
1
8
.0

2

1
2
.7

8
5

9.97

9.815

5.00

3.50

6
.5

0

5
.0

0

5.00

5.00

5
.0

0

11.58

5.00

5.00

5.01
5

18.13

5
.0

0
5

5.00

10.00

6
.0

0

4.83

4.815

3.50

6
.1

5

24m

B

C

A1

A2

F5

E

Halle 7

D

F2

F3

F1

H1
H2

G1

G2

I

J

K

19m 16m

19m

BestehendesGebäude

BestehendesGebäude

12m

24m

12m

29.9m

28m

15m

15m

24m

12m
28m

13m

15m

18m

29.9m

F4
3m

BestehendesGebäude

E

9m

FE
U

FE
U

FEU

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

Obernauerstrasse

Z
u

m
h

o
fw

e
g

W
a
ld

h
e

im
stra

sse

Eschenweg

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer Höhe

Gebäude

mittlerer

Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Gebäude
mittlerer Höhe

Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude
mittlerer
Höhe

Vordach
H: 4.0m

Durchgang

Zusätzlicher

Hydrant

FE
U

15.00

8
4
.0

0
3
9
.0

0

12.00

12.00

44.00
31.00

26.00
3
0
.0

0

4
4
.0

0

13.00

1
0
.0

0

13.00

7
5
.0

0

ZusätzlicherHydrant

9.0032.00

34.00

12.00

2
1
.0

0

14.00

15.00

13.00

10.00

Zusätzlicher

Hydrant

1
1
.5

0

2
3
.0

0

25.00

80.00

13.00

54.00

35.00

37.00

21.00

72.00

32.00

10.00

5.00

15.00

75.00

2
9
.0

0

1
0
.0

0

7
.0

0

7
2
.0

0

6
1
.0

0

Balkon

28.00

6.50

1
8
.0

0

Senkrecht zurFahrbahn
H: 4.7m

1
4
.0

5

7.235

1
5
.8

9

6.515

N

27. Juli 2021
var B

Bell Areal - Schnitte
01.10.2021  

Team Bell-époque: 
GWJ Architektur AG, Güller Güller architecture urbanism, 
Ort AG für Landschaftsarchitektur,  Martin Beutler, mrs partner ag


